
	


	Projekt umowy na usługi poniżej 130 000 PLN

	PR25_P01_F24_W5



UMOWA nr…….. / 2021/TU 

W dniu…………………………… roku w Bydgoszczy pomiędzy:

10 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Bydgoszczy ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007548 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy, NIP 554-031-25-10, REGON 090538318, reprezentowanym przez:
płk dr n. med. Roberta Szycę - KOMENDANTA SZPITALA,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zwanym dalej Wykonawcą, 
lub zwanych dalej ,,Stronami’’ 
została zawarta umowa następującej treści:                        
§ 1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 2019 z póź. zm. ) z uwagi na wartość umowy poniżej progów ustawowych określonych w art. 2 ust 1 pkt.1 ustawy

§ 2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na usługi w zakresie przeglądów i konserwacji oraz awarii i napraw automatycznej sygnalizacji pożaru w budynkach Zamawiającego tj. 10 WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy (Szpital - ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy i Dom Medyka – ul. Skromna 5 w Bydgoszczy).      
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

§ 3
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach Szpitala oraz Domu Medyka w skład której wchodzą:
· Zespół pięciu central Pożaru POLON 4000; 
· Zespół dwóch central Pożaru POLON 4900;
· Centrala TELSAP; 
· Centrala POLON TSR 400;
Centrale połączone są z 38 liniami dozorowymi i 2904 elementami dozorowymi.
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej kwartalnych zgodnie z zasadami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14: „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji;” 
b. Zgłoszone uszkodzenia instalacji sygnalizacji pożaru muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.
2) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej zasilania 
i sterowania okien systemu oddymiania klatek schodowych w obiektach Szpitala w liczbie 28 szt. oraz wentylacji szybów windowych w liczbie 4 szt.
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta ww. urządzeń;
b. zgłoszone uszkodzenia instalacji systemu oddymiania okien i  klatek schodowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.
3) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej klap oddymiających w obiektach Szpitala w liczbie 7 szt.
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta klap;
b. zgłoszone uszkodzenia systemu oddymiania klap muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.
4) Konserwacja okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego POLON ALFA w obiektach Szpitala, w skład którego wchodzą 89  elementy systemu serii SAL 4001.
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta systemu;
b. zgłoszone uszkodzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego  muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.
5) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych, i  utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej kurtyn przeciwpożarowych  w obiektach Szpitala w liczbie 3 szt..
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta urządzeń;
b. zgłoszone uszkodzenia systemu  kurtyn przeciwpożarowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h;
6) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej układów zasilania 
i sterowania drzwi przeciwpożarowych w obiektach Szpitala oraz Domu Medyka w liczbie 70 szt. 
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz na pół roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta ww. urządzeń;
b. zgłoszone uszkodzenia drzwi przeciwpożarowych lub systemu drzwi przeciwpożarowych muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h;
7) Konserwacje okresowe, świadczenie usług naprawczych i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej drzwi pożarowych 
w obiektach Szpitala oraz Domu Medyka w liczbie  106 szt.
Warunki prowadzonej konserwacji i naprawy:
a. konserwację należy przeprowadzać w okresach co najmniej raz w roku  zgodnie z zasadami określony przez producenta drzwi;
b. zgłoszone uszkodzenia drzwi muszą być usunięte w czasie krótszym niż 24 h.

2. Terminy konserwacji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgadniać z upoważnionym pracownikiem Jackiem Lizurej, przy czym pierwszą konserwację, w zakresie określonym w ust.1, zacząć  w terminie od dnia…………….. W trakcie konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów mających na celu wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń oraz zapobieganie powstawaniu awarii.

3. W ramach konserwacji Wykonawca zobowiązany jest, wykonać co najmniej niżej wymienione czynności :
1) Zakres obsługi kwartalnej – Wykonawca realizuje jeden raz na każde 3 miesiące:
a. sprawdza zapisy w książce pracy i usunie wszelkie nieprawidłowości doprowadzając instalację do pełnej sprawności;
b. uzupełnia szybki w ręcznych ostrzegaczach pożarowych (ROP), papier, tusz lub taśmę w każdej drukarce oraz sporządzi zapas tych materiałów wystarczający na okres 3 miesięcy;
c. wykona test wskaźników i usunie ewentualne niesprawności;
d. spowoduje zadziałanie minimum 25 % czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych linii dozorowych instalacji sygnalizacji pożaru, sprawdzając przy tym, czy centrale prawidłowo odbierają i sygnalizują określone sygnały, uruchamiają sygnalizatory, uruchamiają wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
e. sprawdzi działanie każdego łącza do zdalnego centrum monitorowania i/lub Straży Pożarnej; wykona i przeprowadzi wszystkie inne czynności, kontrole i próby przewidziane w dokumentacji technicznej dostawcy lub producenta systemu oraz w procedurach Wykonawcy;
f. dokona rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś istotne zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych, jeżeli nastąpiły, należy dokonać oceny nowopowstałej sytuacji i przedstawić stosowne wnioski i zalecenia Zamawiającemu; podczas oględzin należy także sprawdzać, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;
g. w razie konieczności przeprowadzi szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów.

2) Zakres obsługi półrocznej – Wykonawca realizuje jeden raz na każde 6 miesięcy:
a. wykonuje wszystkie czynności i próby przewidywane dla obsługi kwartalnej;
b. spowoduje zadziałanie wszystkich czujek instalacji automatycznego uruchamiania systemów oddymiania klatek schodowych i instalacji zwalniaków sterowanych drzwi przeciwpożarowych, sprawdzając przy tym, czy centrale nadzorujące prace tych instalacje prawidłowo odbierają i sygnalizują określone sygnały;
c. sprawdzi działanie trzymaków i zwalniaków drzwi sterowanych instalacją sygnalizacji zadymienia;
d. dokona przeglądu systemu oddymiania;
e. dokona przeglądu systemu zamykania drzwi przeciwpożarowych;
f. wykona i przeprowadzi wszystkie inne czynności, kontrole i próby przewidziane w dokumentacji technicznej dostawcy lub producenta systemów oddymiania i sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych;
g. dokona rozpoznania, czy w instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego nastąpiły istotne zmiany, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w oprogramowaniu tych instalacji, jeżeli nastąpiły takie zmiany, to w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona zmian w ich oprogramowaniu.

3) Zakres obsługi rocznej – Wykonawca realizuje co najmniej jeden raz w roku (co 12 miesięcy):
a. wykona wszystkie czynności i próby przewidywane dla obsługi półrocznej;
b. przeprowadzenie badania szczelności źródeł izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c. sprawdzi wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe, sprzęt i urządzenia są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
d. przeprowadzi czynności regulacyjne, konserwacyjne i naprawcze drzwi przeciwpożarowych;
e. sprawdzi i przeprowadzi próby wszystkich baterii akumulatorów, będących wyposażeniem central systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania i systemów sterowania drzwi przeciwpożarowych.
4) Każdą konserwację należy wykonywać w godzinach od 7:30 do 14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku;  konserwacja musi ona być pisemnie udokumentowana i potwierdzona przez upoważnionego pracownika.

5) Awarie
a. każda usterka i nieprawidłowość musi być odnotowana w książce pracy i niezwłocznie usunięta;
b. usuwanie awarii systemów odbywać się będzie po powiadomieniu Wykonawcy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną o awarii przez upoważnionego pracownika lub pracownika Pionu Ochrony;
c. czas reakcji na wezwanie do usunięcia awarii, rozumiany jako czas od powiadomienia o awarii systemu do momentu przybycia serwisu i podjęcia przez niego czynności w celu jej usunięcia, nie może być dłuższy niż 4 godziny;
d. czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli naprawa będzie wymagała zakupu części zamiennych trudno dostępnych i Wykonawca nie będzie mógł wykonać naprawy w ww. terminie, czas ten może zostać przedłużony przez uprawnionego pracownika Służby BHP i Ppoż. (w przypadku jego nieobecności pracownika Ochrony obiektu) jednak nie więcej niż o 72 godziny;
e. w przypadku nie usunięcia awarii przez Wykonawcę w terminach określonych w ppkt. d,  Zamawiający ma prawo wybrać do usunięcia awarii inną firmę, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 4
1. Części zamienne:
a. wymiana niesprawnych lub zużytych elementów systemów, może nastąpić tylko po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu kosztu (ceny) wymienianego elementu;
b. wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w oryginalnych opakowaniach producenta, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wymianą;
c. wykonawca jest zobowiązany dostarczać wymieniane materiały eksploatacyjne i części zamienne po cenach rynkowych, korzystnych dla Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji cen przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia własnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
d. podczas konserwacji i napraw, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach ceny ofertowej szkoleń i instruktaży doszkalających pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemów;
e. wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego systemów objętych przedmiotem zamówienia będą wykonywane bezpłatnie.

§ 5
1. Koszty napraw, roboczogodzina.
a. ceny jednostkowe za jednorazową konserwację systemów muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty „drobnych” materiałów używanych przy konserwacji takich jak: czyściki do utrzymania w czystości elementów systemów, spray ze sprężonym powietrzem, spray do „zadymiania” czujek, spirytus techniczny, szybki do przycisków ROP, papier, tusz i taśmę do drukarek, bezpieczniki, żarówki, koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego;
b. stawka roboczogodziny za naprawę systemu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z terminowym i pełnym wykonaniem tej usługi, w tym koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, koszty „drobnych” materiałów takich jak: czyściki do utrzymania w czystości elementów systemów, spray ze sprężonym powietrzem, spray do „zadymiania” czujek, spirytus techniczny, szybki do przycisków ROP, papier, tusz i taśmę do drukarek, bezpieczniki, żarówki, (bez kosztów wymienionych części zamiennych);
c. w przypadku, gdy Wykonawca równocześnie z konserwacją systemu dokonuje naprawy, w kosztach robocizny za naprawę nie uwzględnia czynności wchodzących w zakres konserwacji i ujętych w cenie konserwacji;
d. na wykonane naprawy Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji;
e. Wykonawca za wykonane usługi konserwacji urządzeń przeciwpożarowych otrzyma wynagrodzenie wyliczone z przemnożenia liczby faktycznie wykonanych konserwacji przez odpowiadające im ceny jednostkowe za jednorazową konserwację zaoferowane w formularzu cenowym Wykonawcy;
f. za wykonane naprawy urządzeń przeciwpożarowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyliczone z pomnożenia liczby faktycznie przepracowanych roboczogodzin przez stawkę roboczogodziny zaoferowaną w formularzu cenowym, powiększone o koszt wymienionych części zamiennych;
g. Ilość pobytów (wezwań) ekip konserwacyjnych na obiekcie szpitala nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
h. zmiany ilościowe lub systemowe nie wpłyną na zmianę wartości oferty w części dotyczącej konserwacji. Wszystkie przeglądy, naprawy, usługi prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami; 
i. protokóły odbioru, wykonania muszą być potwierdzone przez Inspektora ppoż. szpitala;
j. wszelkie koszty materiałowe niezbędne do usunięcia niesprawności stanowić będą koszty dodatkowe;
k. wykonawca zobowiązuje się od pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją systemu za wyjątkiem:
· uszkodzeń systemu wynikłych z przyczyn losowych (np. wyładowań atmosferycznych, przepięć w liniach energetycznych, zalań )
· uszkodzeń wynikłych z obsługi systemu przez osoby nieuprawnione lub niezgodne z ich przeznaczeniem           
· mechanicznych uszkodzeń elementów
l. wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.
 
§ 6
1. Konserwacja powinna być prowadzana wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone, które są również specjalistami w zakresie kontroli, obsługi technicznej i napraw instalacji. Właściwe przeszkolenie oznacza, że osoby te powinny być przeszkolone również przez producenta lub dostawcę urządzeń poddawanych konserwacji i naprawie, w tym z zakresu konserwacji systemów sygnalizacji pożaru Firmy Polon-Alfa i Telsap, instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego Polon Alfa systemów oddymiania i sterowania oraz kwalifikacje z zakresu konserwacji drzwi przeciwpożarowych i samozamykaczy. Ponadto zobowiązany jest do posiadania Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu.
2. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.POŻ przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi  i dokonać określonych przeglądów w siedzibie Zamawiającego (Szpital -ul. Powstańców Warszawy 5w Bydgoszczy i Dom Medyka - ul. Skromna 5 w Bydgoszczy) zgodnie z określonymi terminami lub na pisemne  zlecenie.
4. Na kompleks Domu Medyka należy wystawiać odrębne faktury i protokóły.
5. Przed przystąpieniem wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Zasadami Środowiskowymi i  Jakościowymi szpitala oraz podpisać oświadczenie PR23_P01_Z9_W2. Powyższe dokumenty znajdują się u Kierownika Infrastruktury w budynek nr 21 nr tel. 261 417 442.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie:www.10wsk.mil.pl.
7. Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j.  Dz.U. z 2020r. poz. 797 z póżn. zm.).

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy § 3 pkt. 1-7 tj. przeglądy i konserwacje strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane miesięczne w kwocie netto …………. zł. ( słownie: ……………………………….) )+ należny VAT  dla budynków Szpitala i Domu Medyka  uzgodnionej na podstawie złożonej oferty tj. brutto ………………….. zł. (słownie: …………………………………………………….).
2. Wartość w okresie trwania umowy (dot. przeglądy i konserwacje Szpital + Dom Medyka) netto …………… zł.  (słownie: .…………………………………………………………) + należny VAT tj. brutto …………………… zł. (słownie: …....................... zł.).
3. Koszt roboczogodziny wynosi………. zł. netto (słownie: …………………………….)  + należny VAT.
4. Koszt utylizacji czujek jonizujących – cena netto………… zł  (słownie: ………………………………………) + należny VAT.
5. Ustalone w ofercie składniki cenotwórcze nie będą podlegały rewaloryzacji z tytułu inflacji.
6. Ustalone w ofercie ceny nie będą podlegały rewaloryzacji z tytułu inflacji.
7. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy jest zobowiązany w terminach miesięcznych do wystawiania faktur za przedmiot  umowy do 10 dnia każdego miesiąca ( płatne Wykonawcy z dołu po realizacji ). Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto  bankowe Wykonawcy.
Termin płatności wynosi 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, a w przypadku faktury dotyczącej naprawy lub usunięcia awarii – dodatkowo wraz z kalkulacją szczegółową.

§ 8
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……………… r. do ………………. r.
2. Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy będą pełnić:  Specjalista ds. BHP i Ppoż. Jacek Lizurej.
3. Nadzór ze strony Wykonawcy nad realizacją przedmiotu umowy będzie pełnić ………………………………………………………………..
4. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia o : 
a.	zmianie nazwy lub siedziby Wykonawcy, pod rygorem uznania za doręczone skutecznie wszelkich pism skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy na dotychczasowy adres;
b.	zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  wszczęcie postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
c.	ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy;
d.	zawieszeniu działalności przez Wykonawcę.
5.	Wykonawca może dokonać cesji   wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wyłącznie za zgodą organu założycielskiego Zamawiającego (Minister Obrony Narodowej). 
6.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami   upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust.2,  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w umowie na ich wykonanie; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie  gwarancji albo rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  §7 ust.2,  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą; nie zwalnia to Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a.	Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy, w tym w szczególności świadczone przez Wykonawcę usługi są nieodpowiedniej jakości lub wykonywane nieterminowo;
b.	nastąpiła utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;
c.	nastąpi likwidacja Wykonawcy;
d.	Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług w terminie określonym umową.
2.	Odstąpienie wymaga formy pisemnej. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1.

§ 11

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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